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高性能手动操作器使用说明 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  主要技术指标： 

1、显示方式：以双排四位 LED 显示给定值（SV）和反馈值（FB），双光柱模拟显示给定值和反馈值百分比。 

2、 显示范围：0.0～100.0%，固定一位小数点。 

3、 控制及变送输出准确度：±0.2%FS±1 字；±0.1%FS±1 字（需特殊订制）。 

4、 输入信号： 

阀位给定输入：0～10mA、4～20mA、0～5V、1～5V。 

阀位反馈输入：4～20mA。                                                                             

5、 模拟输入阻抗：电流信号 Ri=100Ω；电压信号 Ri=500KΩ。 

6、 输出负载能力： 

阀位反馈再输出信号：4～20mA 输出时 Ro≤500Ω；0～10mA 输出时 Ro≤1KΩ。 

Q 型电流负载能力：4～20mA 输出时 Ro≤500Ω；0～10mA 输出时 Ro≤1KΩ。 

D 型负载能力：30A/220V,交流过零触发  

7、 报警方式：2路上下限报警控制,对应面板 LED 指示。 

8、 远程控制：远程手/自动切换并报警输出,远程故障报警,对应面板 LED 指示。 

9、 报警继电器触点容量:AC220V 3A 或 24V 5A(阻性负载).                                                    

10、 使用环境：环境温度：-10～55℃，环境湿度：10～90%RH。 

11、耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1 分钟。 

12、绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。 

13、电    源：交流 85～265V，频率： 50Hz±2Hz；  

直流电源：DC 16V-32V  

14、功    耗：<4W 

●  显示说明： 

控制状态 
显示类型 参数设置状态 

自动状态 手动状态 

上排数码管 

(SV) 
参数功能代码 外部给定的测量值

1.电流(Q)型输出, 显示手动给定值, 

2.开关(D)型设定值给定输出, 显示手动给定值

3.开关(D)型点动给定输出, 显示外部给定的测

量值,此值只作显示用,与控制无关 

下排数码管 

(FB) 
参数设定值 

阀位反馈信号输入测量值 

(断线时显示OFF,若 OFF不闪烁,则输出类型设置为电流(Q)型输出, 若

OFF 闪烁,则输出类型设置为开关(D)型输出) 

光柱显示 
左侧光柱(SV)作为上排数码管(SV) 数据的模拟显示， 

右侧光柱(FB)作为下排数码管(FB) 数据的模拟显示。 

功能说明 

●  数字化的校准方式,零点自动补偿； 

●  可设置阀位限幅幅值； 

●  远程手动控制和远程故障输入; 

●  具备手/自动切换功能; 

●  隔离的阀位反馈变送输出方式； 

●  具有光柱模拟显示功能； 

性能描述 
●  更高的采样速度，高达 100ms/次 

●  更高的抗干扰能力，EMC≥2000V 

●  更高的控制准确度，长期保证 0.2% 

●  更低的温度漂移，≤50ppm 

●  更低的变送输出纹波，≤50mV p-p 

●  更高效的、高可靠的开关电源 
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注:给定值(SV)的显示切换: 

在手动状态下,可以按移位键切换显示手动给定值和外部给定测量值,当显示外部给定测量值时, 

最右侧数码管的小数点长亮,作为指示. 

●  指示灯说明： 

指示灯 功能说明 指示灯 功能说明 

A 自动状态指示，    红色 M 手动状态指示，    绿色 

UP 正转控制输出指示，红色 down 反转控制输出指示，绿色 

AL1 上限报警指示，    红色 AL2 下限报警指示，    绿色 

EM1 远程手动控制指示，红色 EM2 远程故障输入指示，红色 

 

●  按键说明： 

按键图标 按键名 功能说明 

SET
 

设置键 

 

1.在参数设置状态下，按键确认当前所设置的参数数据，并自

动转到下一菜单, 

2.在控制状态下，长按键约 2S,可进入参数设置状态. 

 

移位键 

 

1.在参数设置时，按键光标向右移动一位，当光标在最右边位

时，再次按键光标回到最左边，循环移位， 

2.在手动控制状态下，按键可以切换显示控制信号输入测量值

3.在 ERR 故障报警时，按键可解除报警。 

 

减键 

 

1.在参数设置状态下，按一次键参数设定值减一,当光标在个

位时长时间按键可以连续快速减少设定值； 

2. 在手动控制状态下，按一次键控制信号输出值减一,若长时

间按键可以连续快速减少控制信号输出值； 

 

加键 

 

1.在参数设置状态下，按一次键参数设定值加一,当光标在个

位时长时间按键可以连续快速增加设定值； 

2. 在手动控制状态下，按一次键控制信号输出值加一,若长时

间按键可以连续快速增加控制信号输出值； 

+

 

移位键和加键组

合键（手/自动切

换组合键） 

 

操作方法：先按住移位键不松，再按下加键，然后同时释放，

1.在参数设置状态下，按下组合键则返回上一参数设置项， 

2.在手动控制状态下，按下组合键则切换到自动控制状态， 

3.在自动控制状态下，按下组合键则切换到手动控制状态 

  
SET
+ 

 

设置键和加键组

合键（菜单退出组

合键） 

 

操作方法：先按住设置键不松，再按下加键，然后同时释放，

在参数设置状态下，按下组合键则退出菜单设置； 
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●  参数设置说明： 

在仪表控制状态下，长按 SET 键（2S）即可进入参数设置菜单，此时显示“CLK”，要求输入设置密码，

键入默认密码“655”（可更新），再按 SET 键即进入参数设置。各按键功能请参考上述的“按键说明”。如

果 5 分钟内无任何按键动作,自动回到控制状态。组合菜单中四位数据从左到右依次编号为 A，B，C，D。 

设置菜单及功能介绍如[表一]： 

[表一]参数设置菜单 

代码 功  能 说       明 

Sn 控制信号输入类型选择 
默认值为 17，即 4～20mA 电流输入， 

参照[表二]设置。 

FLt 抗干扰模式 
默认值为 5，即算术平均滤波方式， 

参照[表三]设置。 

CtL 硬件工作方式设置 

组合菜单，默认值为 0000，即 

A=0 表示开机进入自动状态， 

B=0 表示无 EM2 功能， 

C=0 表示无 EM1 功能， 

D=0 表示继电器作控制输入信号的上下限报警。 

参照[表五]设置。 

PUC 上电手动控制输出值 
默认值为 50.0，设置范围为 0～99.9  

若 CtL 菜单中 A设定为 2, 则上电进入手动状态，控制输出此设定值。 

PFS1 输入断线时控制输出值 

默认值为 50.0，设置范围为 0～99.9 

若 Out 菜单中 B设定为 2,在自动状态下控制输入信号断线时，控制输出此项设定

值。 

PFS2 
远程故障 EM2 有效时 

控制输出值 

默认值为 50.0，设置范围为 0～99.9  

若 CtL 菜单中 B 设定为 1 或 2,且远程故障 EM2 有效时,由自动切换为手动状态,

阀位输出此项设定值. 

AL1 上限报警值 
默认值为 90.0，设置范围为 0～99.9  

上限报警设定值，报警时对应面板的 AL1 指示灯长亮,对应上限报警继电器吸合。

A1h 上限报警点回差值 

默认值为 0.5，设置范围为 0～99.9 

当测量值在报警临界点上下频繁波动时，为防止继电器频繁动作而需设置的保持

范围。如 A1h=1，则 AL1±1 范围以内继电器不动作。 

A1c 上限报警方式 
默认值 A1c=31；即上限报警（常用，下单回差）。 

参照[表四]设置。 

AL2 下限报警值 
默认值为 10.0，设置范围为 0～99.9  

下限报警设定值，报警时对应面板的 AL2 指示灯长亮,对应下限报警继电器吸合。

A2h 下限报警点回差值 定义方式同 A1h。 

A2c 下限报警方式 
默认值 A2c=30；即下限报警（常用，上单回差） 

参照[表四]设置。 

SEL 控制信号输出限幅方式 

默认值为 3，设置范围为 0～3 

限幅方式是指控制信号输出值是否受下限 LoL 和上限 HIL 设定值的限制,具体设

置如下： 

0-手动状态下和自动状态下,控制输出都不限幅               

1-手动状态下, 控制输出限幅, 自动状态下,控制输出不限幅, 

2-手动状态下, 控制输出不限幅, 自动状态下,控制输出限幅,  

3-手动状态下和自动状态下,控制输出都限幅. 
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LoL 控制信号输出下限 

默认值为 0.0，设置范围为 0～100.0 

若 SEL=1 或 3 时，手动状态控制信号输出不能低于此值， 

若 SEL=2 或 3 时，自动状态控制信号输出不能低于此值。 

HIL 控制信号输出上限 

默认值为 99.9，设置范围为 0～100.0 

若 SEL=1 或 3 时，手动状态控制信号输出不能高于此值， 

若 SEL=2 或 3 时，自动状态控制信号输出不能高于此值。 

dFH 阀位反馈输入回差设置 
默认值为 0.5，设置范围为 0～99.9 

阀位反馈偏差允许值 

dFS 阀位堵转识别时间 默认值为 3.0，设置范围为 0～99.9 ,单位为秒. 

Out 输出信号类型设置 

组合菜单，默认值为 X311，X 为 0,1 或 2，即 

A=X 表示控制信号输出类型为电流(Q)型,开关(D)型点动输出或开关(D)型设定值

输出 

B=3 表示控制信号输入断线时输出保持， 

C=1 表示阀位反馈信号变送输出为 4～20mA 或 1～5V（需定制）， 

D=1 表示控制信号输出为 4～20mA 或 1～5V（需定制） 

参照[表六]设置。 

CLK 密码设置 
出厂密码为 655，如用户需要改动，在该菜单输入新密码即可，如今后该密码遗

忘，请致电我公司询问。 

End 设置结束 再按一次 SET 键则退出参数设置，仪表恢复到控制状态。 

  

[表二] [sn] 输入信号类型设置菜单     [表三] [FLt] 抗干扰设置菜单 
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In 给定输入类型 显示范围 

13 0～5V 0.0～100.0 

14 1～5V 0.0～100.0 

15 0～10mA 0.0～100.0 

16 0～20mA 0.0～100.0 

17 4～20mA 0.0～100.0 

抗干扰级别 说明 

0～4 不进行抗干扰处理 

5～10 算术平均滤波方式 

11～15 二阶数字滤波方式 

16～20 抗脉冲干扰方式 

21～30 时间阻尼器 

注：同方式中抗干扰级别越大抗干扰效果越好， 

但测量响应时间越长。 

[表四] [A1c] [A2c]报警控制方式设置菜单 

代码 功能说明 

30 下限报警（常用，上单回差） 

31 上限报警（常用，下单回差） 

32 下限报警（双回差） 

33 上限报警（双回差） 

34 下限报警（下单回差） 

35 上限报警（上单回差） 
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 [表五] [CtL] 硬件工作方式设置菜单 

CtL 
A B C D 

功 能 说 明 

0 开机进入自动状态 

1 开机进入手动状态,阀位保持. 

2 

X 
开机 

手/自动 
开机进入手动状态,控制信号输出为预置值 PUC(可设置) 

0 无 EM2 功能 

1 
当 EM2 接点闭合时，手操器进入手动状态，此时手/自动状态不可

按键切换；阀位输出预置值 PFS2(可设置) X 

2 

X 
外部 

故障输入 
当 EM2 接点闭合时，手操器进入手动状态，此时手/自动状态可以

按键切换；阀位输出预置值 PFS2(可设置) 

0 无 EM1 功能  

1 
当 EM1 接点闭合时，手操器进入手动状态，此时手/自动状态不可

按键切换；EM1 接点断开时，手操器立刻返回到自动状态。 

2 
当 EM1 接点闭合时，手操器进入手动状态，此时手/自动状态不可

按键切换；EM1 接点断开时，手操器需按键返回到自动状态。 

3 
当 EM1 接点闭合时，手操器进入手动状态，此时手/自动状态可以

按键切换；EM1 接点断开时，手操器立刻返回到自动状态。 

X 

4 

X 
远程 

手动控制 

当 EM1 接点闭合时，手操器进入手动状态，此时手/自动状态可以

按键切换；EM1 接点断开时，手操器需按键返回到自动状态。 

0 继电器作为控制输入信号的上下限报警 
X 

1 

继电器报警

方式设置 
继电器作为阀位反馈输入信号的上下限报警 

 

[表六] [Out] 输出信号类型设置菜单 

Out 

A B C D 
功能说明 

0 输出方式为 Q 型(电流型) 

1 输出方式为 D 型(开关型,输出点动给定) 

2 

X 
控制输出 

方式设置 
输出方式为 D 型(开关型,输出设定值给定) 

0 X 4mA 

1 X 20mA 

2 X PFS1(可设置) 
X 

3 X 

控制信号输入断

线时的输出值 

保持断线前的输出值 

0 0-10mA 

1 4-20mA,1-5V X 

2 

X 
阀位反馈变送 
输出类型 

0-20mA,0-5V 

0 0-10mA 

1 4-20mA,1-5V X 

2 

控制信号 
输出类型 

0-20mA,0-5V 
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● 功能使用说明 
1、EM 功能说明: 

① EM1 远程手/自动控制功能功能： 
该功能可以实现对系统运行的自动保护及对手操器状态的远程控制。用无源接点接入仪表 EM1 和 EM

公共端子，当 EM1 输入信号闭合时，面板上 EM1 指示灯亮，手操器切换到手动状态，用户可以通过设置

CtL 菜单中的 C 项,设置 EM1 的工作方式； 

②  EM2 远程外部故障输入功能： 

当上位机判断出执行机构出现故障时，立即发出故障信号, 用无源接点接入仪表 EM2 和 EM 公共端子，

当 EM2 输入信号闭合时，面板上 EM2 指示灯亮,手操器转入手动状态，手操器输出预置值 PFS2(可设置)，

用户可以通过设置 CtL 菜单中的 B项,设置 EM2 的工作方式。 

2．手/自动状态输出： 

该功能可以让上位机监视手操器的工作状态或联动其它设备。当仪表处于自动状态时，手/自动状态输

出的无源接点断开，当仪表处于手动状态时，手/自动状态输出的无源接点闭合。 

3．阀位限幅功能说明： 

该功能是确保执行器在设定的安全阀位范围内可靠运转。在控制执行器动作的过程中，根据反馈信号的

大小判断实际阀位,如果实际阀位已高于所设置的限幅上限 HIL，则只能控制阀位关而不能开，如果实际阀

位已低于所设置的限幅下限 LOL，则只能控制阀位开而不能关。 

4. 阀位反馈变送输出： 

在某些要求较高的控制场合，要求手操器将执行机构的阀位反馈信号经手操器后再输出给主控设备，如

调节器、计算机等，以便作为阀位位置的判断。 

5. 阀位反馈堵转识别时间： 

若仪表设置为开关(D)型输出,当工作在自动状态或手动设定值输出时,如控制输出值与阀位反馈值长时

间不一致，当时间大于所设置的阀位反馈堵转识别时间，仪表判断执行机构可能存在故障，仪表数码管闪

烁，同时输出控制关闭，保持现有阀位不变，以保证控制系统的可靠运行。如果执行机构的响应速度较慢,

建议将此值设大. 

6. 手/自动无扰动切换： 

在自动状态切换到手动状态时，将当前外给定测量值作为手动给定值输出，以实现无扰动的切换； 

在手动状态切换到自动状态时，将自动状态测量值 SV 值以缓冲的方式输出，如果手动状态输出值与自

动状态输出值偏差较大时，自动状态输出的缓冲时间将增加。 

7．控制原理： 
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智能手操器可以接受双路的模拟信号，一路是来自外部

（调节器、计算机、给定器或 PLC 等控制设备）给定信

号 SV，一路是来自执行机构的阀位反馈信号 FB。 

① Q 型手/自动手操器： 

主要配用于内含伺服放大器的电子（智能）类执行机构。

在自动状态下，控制输出量自动跟随外部给定量 SV 控制

执行机构的运转。在手动状态下，通过面板上的按键控

制输出信号直接控制执行机构动作。在手、自动给定值及控制输出量变化时，阀位反馈量也应随之变化。 

Q型手操器控制原理图

信号处理

手/自动切换开关

A
调节器输出信号

M

或外给定信号

手动给定值

控制电流输出

放大器
SV

② Q 型纯手操： 

按动面板上的 、 键，通过仪表内部处理、

运算、放大，输出控制信号，直接控制现场内

含伺服放大器的电子式执行机构动作。 

调节器输出信号

或外给定信号

阀位反馈信号FB

信号处理

手/自动切换开关

A

M 伺服放大器

正转控制输出

反转控制输出

公共线L

手动给定值

SV

FB

D型手操器控制原理图

③ D 型手/自动手操器： 

主要配用于内无伺服放大器的电动执行机构，

如 DKJ 系列等执行器。控制过程为： 

a.在自动状态下，将阀位反馈量 FB 与外部给
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定值SV进行比较，当FB＞(SV+dFH)，输出反转控制信号，直到FB位于(SV±dFH)范围内。当FB＜(SV-dFH)，

输出正转控制信号直到 FB 位于(SV±dFH)范围内。 

b.手动状态下，当设置为设定值给定输出时,可通过面板上的按键修改手动给定值 SV,此时将手动给定值

SV 与阀位反馈值 FB 进行比较，控制输出同上,  

c.手动状态下，当设置为点动给定输出时,按 键输出正转控制信号,按 键输出反转控制信号, 松开按

键无输出. 

④ D 型纯手操： 

通过手动操作 、 键直接驱动 DKJ 等无内部伺服放大器的电子式电动执行机构的正反转。 

8．D 型手操器的接线： 

无内含伺服放大器的电动执行器（如 DKJ 系列等）有五根线接入手操器，分别为阀位反馈电流正、负 

线，控制执行器的正转、反转、公共相线。阀位反馈的接线按图接线即可，对于正、反转控制线，首 

先将手操器的电源相线 L 与其控制输出的公共线短接，再将电动执行器公共线接入手操器的控制输出 

的公共线，然后将电动执行器正转线接入手操器的正转控制输出端，将电动执行器反转线接入手操器 

的反转控制输出端即可。连接完成后，按动手操器面板上的 ，对应“up”指示灯亮，同时阀位反馈 

量增加，按动手操器面板上的 ，对应“down”指示灯亮，同时阀位反馈量减少。如执行器正、反转 

方向相反请检查正、反转接线是否有错。如无阀位反馈显示值则请检查阀位反馈线路正、负线是否接 

错，这将造成无控制输出。 

 
● 常见故障分析 

编

号 故障现象 故障分析 解决办法 

1 上排数码管闪烁 仪表为自动状态, 
控制输入信号断线 

检查控制输入信号的接线是否正确 

2 下排数码管显示 OFF
并闪烁 

仪表设置为 D 型输出方式，

阀位反馈输入信号断线 
检查阀位反馈输入信号的接线是否正确， 
如果用户要求为 D 型输出，则必须有阀位反

馈输入信号,否则可控硅无输出. 
3 下排数码管显示 OFF

无闪烁 
仪表设置为 Q 型输出方式，

阀位反馈输入信号断线 
检查阀位反馈输入信号的接线是否正确， 
如果用户要求为 Q 型输出，且无阀位反馈输

入信号，则此现象为正常现象。 
4 上排数码管显示 Err 

下排数码管显示 X 
严重故障报警， 
X 为报警代码， 
X=10，表示执行机构堵转 

1， 检查执行机构接线是否正确, 
2， 可能执行机构响应速度相对较慢，适当增

大堵转识别时间(dFS)设定值, 
3， 必须按移位键解除报警。 
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● 接线图 
1、160*80 和 80*160 接线图 

手动状态输出 下限报警 反转 L 正转 +-

21 198 1075 63 4 141312

19 201715 16 18 2523 2421 22 282726

电源

DC 24V

+- mA
控制输入

NC
mA- + +- mA

控制输出

mA- +
NC NC

EM1
远程手动
控制

EM
公共端

EM2
远程故障
输入

上限报警

阀位反馈
输入

阀位反馈
变送输出

L电源N

AC 220V

1

!

阀位反馈
变送输出

阀位反馈
输入

上限报警

EM2
远程故障
输入

EM
公共端

EM1
远程手动
控制

NCNC
+- mA

控制输出

mA- ++- mA
NC

控制输入

mA- +

26 27 282221 2423 25181615 17 2019

12 13 1443 65 7 108 9 111 2

正转L反转下限报警手动状态输出

 
注： 

1、EM 功能接线方法： 
EM1（6 端子）和 EM2（8 端子）均为无源接点输入，其公共端均为 EM 地（7 端子）； 

2、阀门的正转、反转的接法： 
L 端（24 端子）接相线，正转端（25 端子）和反转端（23 端子）分别接到执行机构的

正转和反转输入端。 
2、96*96 接线图 

公共端

EM2 EM2

22 252423 26
17 2119 2018

反转

L

手动状态
输出

正转13

14

15

16

10

12

11

9

5

8

7

6

3

4

2

1-

mA

+

控
制
输
入

+

mA

-

-

mA

+

控
制
输
出

阀位反馈
变送输出

+

mA

-

阀位反馈
  输入

EM1EM1
公共端

上限报警

下限报警

AC 220V

L

N

电源
!

下限报警

上限报警
公共端

EM1 EM1

阀位反馈
  输入

-

mA

+

阀位反馈
变送输出

控
制
输
出 +

mA

-

-

mA

+

控
制
输
入 +

mA

- 1

2

4

3

6

7

8

5

9

11

12

10

16

15

14

13 正转

手动状态
输出

L

反转

18 2019 2117
2623 24 2522

EM2EM2
公共端

-

+

DC 24V
电

源

 
AC 220V 供电                               DC  24V 供电 

注： 
1、EM 功能接线方法： 
  EM1 为远程手动控制端，EM2 为远程故障输入端， 

EM1（21 端子）和 EM2（26 端子）均为无源接点输入，其公共端分别为 EM（20 和 25 端子）； 
2、阀门的正转、反转的接法： 

L 端（12 端子）接相线，正转端（13 端子）和反转端（11 端子）分别接到执行机构的正

转和反转输入端。 
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3、72*72 接线图. 

EM

17

2119

15

20

16

22

18

NC

10

14

12

13

11

9

8

3

7

5

6

4

2

1

正转

反转

L

EM2
mA

-

+

控
制
输
入

+

-

mA

控
制
输
出

NC

NC

EM1

阀位反馈
输入

mA

-

+

- +mA
阀位反馈
变送输出

手动状态
 输出

手动状态
 输出

阀位反馈
变送输出

mA +-

_

DC 24V

+

电

源

+

-

mA阀位反馈
输入

EM1

NC

NC

控
制
输
出

mA

-

+

控
制
输
入

+

-

mA
EM2

L

反转

正转

1

2

4

6

5

7

3

8

9

11

13

12

14

10

!
电源

N

L

AC 220V

NC

18

22

16

20

15

19 21

17

EM

 
AC 220V 供电                        DC  24V 供电 

注： 
1、EM 功能接线方法： 

EM1（16 端子）和 EM2（18 端子）均为无源接点输入，其公共端均为 EM 端（17 端子）； 
2、阀门的正转、反转的接法： 

L 端（10 端子）接相线，正转端（11 端子）和反转端（9 端子）分别接到执行机构的正转

和反转输入端。 
 
 

4、96*48 和 48*96 接线图 

19

18

17

16

15

14

9

7

8

5

6

4

10 20

12

11

2

1

3 1

-

+

mA

mA

+

-

mA

+

-

-

+

mA

控制输入

阀位
反馈输入

控制输出

阀位
反馈再输出

EM1公共端

EM1
远程手动控制

EM2公共端

EM2
远程故障输入

手动
状态输出

反转

L

正转正转

L

反转

手动
状态输出

EM2
远程故障输入

EM2公共端

EM1
远程手动控制

EM1公共端

阀位
反馈再输出

控制输出

阀位
反馈输入

控制输入

mA

+

-

-

+

mA

-

+

mA

mA

+

-

133

1

2

11

12

2010

4

6

5

8

7

9

14

15

16

17

18

19

N

AC 220V

L

电

源

-

DC 24V

+

电

源

3

AC 220V 供电            DC  24V 供电 
注： 

1、EM 功能接线方法： 
EM1（15 端子）和 EM2（9 端子）均为无源接点输入，其公共端为 EM 端（16 和 10 端子）； 

2、阀门的正转、反转的接法： 
L 端（5 端子）接相线，正转端（4 端子）和反转端（6 端子）分别接到执行机构的正转和

反转输入端。 
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